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前  言 

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。 

本标准由安徽省公安厅提出并归口。 

本标准主要起草单位：安徽省公安厅安全防范技术管理办公室、安徽省安全技术防范行业协会、安

徽电信工程有限责任公司、安徽云森物联网科技有限公司、安徽三联交通应用技术股份有限公司、安徽

旗翔科技发展有限公司。 

本标准主要起草人：江燕、张敬锋、李磊、王强、另大兵、瞿安东、丁少俊、万森、李唯哲、严道

龙、刘伟东、张新武、马明义。 
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安防视频监控系统维保规范 

1 范围 

本标准规定了已建成的安防视频监控系统（以下简称系统）的一般要求、维保技术要求以及取费原

则等。 

本标准适用于安防视频监控系统的维保工作。  

2 规范性引用文件 

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 

GB 50348-2004  安全防范工程技术规范 

GA/T 70  安全防范工程费用预算编制办法 

GA 1081  安全防范系统维护保养规范 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本文件。 

3.1  

故障  

系统或系统的一部分不能或部分不能完成规定功能和达到系统设计要求的。 

3.2  

维保 

维护保养和维修的统称。 

3.3  

维护保养 

依据事先计划对系统进行常规性检查、测试，使系统保持正常运行状态的活动。 

3.4  

维修  

为解决故障而采取的将系统恢复到正常运行状态的活动。 

3.5  
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前端 

指分布于探测现场的各类设备，在本系统中，通常指摄像机以及与之配套的相关设备。 

3.6  

后端 

承担所有前端设备的管理、控制、存储、用户管理等工作的硬件系统和软件系统，集中对所辖区域

进行监控，包括图像显示、监控客户终端群组成。系统中可以有一个或多个监控中心。 

3.7  

传输 

连接前端与后端之间的传输链路，包含有线、无线线路及传输设备。 

3.8  

维保单位   

从事系统维护保养和维修服务的单位。 

4 一般要求 

4.1 建设/使用单位维保管理 

4.1.1 建设/使用单位应制定和落实系统使用、管理和维保的规章制度，建立维保工作的长效机制，保

证系统有效运行，充分发挥系统防范效能； 

4.1.2 设立维保管理机构或指定专人负责维保工作； 

4.1.3 在年度财务预算中列支用于维保的专项经费,确保系统维保工作的顺利开展。 

4.2 维保单位 

4.2.1 备品备件库 

维保单位设立备品备件库，对于常见故障的设备和易损坏的材料进行储备，应满足及时维修的需要。 

4.2.2 维保单位资质 

维保单位应具有相应资质，具体维保单位资质与承接系统规模对应关系参见附录A维保单位的分级。 

4.2.3 维保工作流程 

4.2.3.1 全系统的维保每年至少进行 2 次以上，并输出检查报告，内容应不少于附录 C中所列“前端

巡检表式样、传输巡检表式样和后端巡检表式样”所列内容，或根据合同要求进行； 

4.2.3.2 维保单位在巡检设备时，发现异常情况应及时向建设/使用单位通报； 

4.2.3.3 维保单位进行断电维保前，应提出申请并征得建设/使用单位同意后方可操作； 

4.2.3.4 维保工作必须每次都有记录，并应有现场维保人员签字和建设/使用单位人员签字确认； 

4.2.3.5 维保记录应填写 2份，分别由建设/使用单位和维保单位各保存 1份，保存期限至系统服务年

限结束时为止； 

4.2.3.6 维保记录应使用钢笔或签字笔填写，不得使用铅笔等。 
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4.2.4 维保作业人员 

4.2.4.1 维保人员应佩戴维保单位的标识。 

4.2.4.2 维保作业中，现场维保作业人员应不少于 2 人。作业中应负责落实现场安全防护措施，保证

作业安全与人身安全。 

4.2.4.3 在维保系统核心部位时，应在有建设/使用单位人员在场的情况下进行。 

4.2.4.4 维保工作过程中，由于维保作业人员工作失误造成的损失应由维保单位承担。 

4.2.4.5 维保人员应遵守安全保密工作规定。 

4.2.5 故障响应 

4.2.5.1 一级故障响应 

——系统瘫痪或危及社会公共安全和人民生命财产安全； 

——接到通知，1小时内到达现场，2小时内排除故障。 

4.2.5.2 二级故障响应 

——系统发生故障影响系统正常使用； 

——接到通知，2小时内到达现场，6小时内排除故障。  

4.2.5.3 三级故障响应 

——系统发生故障但不影响系统正常使用； 

——接到通知，4小时内到达现场，48 小时内排除故障。 

注：租用线路故障、停电等非维保单位控制的因素造成的故障响应不受上述条件约束。 

4.2.6 服务受理 

维保单位应提供维保服务电话，保持每周 7×24 小时接听、及时响应紧急情况下处理建设/使用单

位的技术咨询、沟通、服务请求和故障申报，按照故障受理确认单做好受理，并反馈维保服务信息。 

4.2.7 服务规范性 

维保单位应提供符合规范的服务管理体系：包括明确的岗位设置、职责分工、值班安排，健全的维

修保养和维修管理制度，详实的维护保养和维修记录等。 

4.3 维保合同 

系统维保合同至少应包括以下内容：  

——维保期限； 

——维护保养和维修内容；  

——维护保养和维修要求； 

——故障响应时间和维修处理时间限定； 

——维修质量要求和维修所需配件供应方式的确定； 

——维护保养和维修记录及验收的规范； 

——维护保养和维修资金支付方式和时间； 

——合同双方具体负责人的姓名、联系电话； 

——被维保系统的竣工资料，包括但不限于设计方案、系统运行报告、工程合同或器材设备清单、

系统原理图、传输拓扑图、平面布防图、前端点位分布图、系统供电图、线槽管道示意图、监
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控中心布局图、主要设备和器材的检测报告（认证证书)、使用说明书、系统操作手册、隐蔽

工程图纸资料、系统运行及维护记录、系统验收报告、验收资料等； 

——合同双方的责任、权利和义务； 

——争议、违约及违约责任的处理方式； 

——保密协议。 

5 维保技术要求 

5.1 前端 

5.1.1 对监控设备是否依据图纸位置（或系统中标定的位置）存在，对拆改、挪移应及时反映至系统

中，设备安装部件是否齐全，安装是否牢固，有无明显破损情况，周围有无影响监控效果及对设备正常

工作的因素，发现异常情况的应及时调整或处置。 

5.1.2 根据系统需要调整前端摄像机的焦距、监控范围等，确保设备处于良好的运行状态，发挥其最

佳监控效果。 

5.1.3 对摄像机/防护罩/云台/辅助照明装置的安装支架/立杆等设备进行加固、除锈、防腐、防潮等

养护并采用专业的方式方法进行必要的清洁；检查摄像机及其配套设备，包括电源、风扇、加热、雨刷

等的工作状态，采用相应的仪器/仪表测量摄像机的相关指标，并作相应调整。 

5.1.4 维保工作至少每季度 1 次。 

5.2 后端 

5.2.1 根据系统构成模式和安装方式，指定检查方案，重点检查处理/控制/管理设备、显示设备安装

柜/箱和结构件安装是否牢固，设备外壳及部件有无异常变化或破损迹象，设备部件和接线、接地是否

完好；对于发现的问题应在维保过程中及时处理；除视频显示设备外，显示设备还应包括 LED 显示屏

等字符显示装置。 

5.2.2 通过观察设备指示灯、测量设备电压/电流等方式，检查设备运行状态；应确保设备运行指示正

常，排查明显故障隐患。 

5.2.3 采用适当的方式，对设备、箱/柜及结构件、显示屏等进行必要的的清洁和除尘。 

5.2.4 应按 GB 50348-2004 中 7.2.2 的要求，并结合设计方案和使用管理要求对系统的功能/性能进

行测试和调整。 

5.2.5 根据系统运行情况及使用/管理要求，调整系统的相关设置参数，提高、优化系统性能。系统优

化的重点在于提高系统监控效果、延长视频录像保存时间、提高视频回放效果、缩短报警视频联动时间

等；对系统进行校时，系统的主时钟与规范时间偏差应满足相应规范规定与使用/管理要求。 

5.2.6 对系统信息、设置数据及其他有助于保证系统安全，有助于系统快速回复的数据资料进行备份；

备份文件应存储在专门的介质上，并注明备份时间，打开密码（如有），恢复数据注意事项等信息；维

保工作要求的备份内容不包括视频数据信息，建设/使用单位特别要求除外。 

5.2.7 监控录像、记录录像达不到标准规范和使用/管理要求或设备破损\污损严重，且已经不能满足

系统需要时，应提出处置建议，征得建设/使用单位同意后，采取相应的措施进行解决。 

5.2.8 软件系统或平台，系统供配电、防雷接地及机房环境，应按 GA 1081 的要求。 

5.2.9 维保工作至少每 6个月 1次。 

5.3 传输 
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5.3.1 传输设备、线路、路由检查：传输设备、线缆安装应牢固，安装部件应齐全，标示应清晰，工

作状态应正常；使用电池供电的无线发射/接收/中继设备应根据具体要求定期更换电池；线缆有无破损、

破坏，氧化等情况；检查线管管口封堵情况，接地连接情况，查找有无异常现象。 

5.3.2 对传输设备、管线、人井手孔等传输设备、设施或配套装置进行必要的清洁和清理。根据现场

情况和需要，调整电缆、光缆等的捆扎方式。 

5.3.3 根据检查结果和系统需要调整传输设备的相关参数。调整后，应保证视频信号机控制信号衰减

满足规范或原设计要求。 

5.3.4 维保工作至少每 6个月 1次。 

6 取费原则 

6.1 收费按合同规定执行，取费原则应符合 GA/T 70 相关规定，具体取费标准可参考附录 B执行。 

6.2 非正常运行的系统，维保取费原则按照双方约定方式进行计取，可以高于 6.1 的取费原则。 
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A  A  

附 录 A 

（规范性附录） 

维保单位的分级 

表A.1 规定了维保单位资质与承接系统规模对应关系。 

表A.1 维保单位的分级 

承接系统规模 

（前端接入点） 

安防行业 

资质等级 

人员 

配备 

工程 

车辆 
工器具 备注 

各类维保系统 一级 
8 人及

以上 
3 辆 

必备，满足项

目需要 

具有登高证、电工证及本行业颁发的从业

资格证等，满足项目需要 

500 个点及以上但不

足 2000 个点的维保

系统 

二级 
6 人及

以上 
2 辆 

必备，满足项

目需要 

具有登高证、电工证及本行业颁发的从业

资格证等，满足项目需要 

500 个点以下维保系

统 
三级 

4 人及

以上 
1 辆 

必备，满足项

目需要 

具有登高证、电工证及本行业颁发的从业

资格证等，满足项目需要 
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B  B  

附 录 B 

（规范性附录） 

维保费用构成和计取 

表B.1 规定了维保费用构成和计取原则。 

表B.1 维保费用构成和计取 

序号 运行年限 年费率/％ 

1 3 年以内 3.0 

2 3～5 年 4.0 

3 5 年以后 5.0 

注1：计费额基础为系统设备器材费。 

注2：设备器材的维修更换按实际发生另行计取。 
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C  C  

附 录 C 

（资料性附录） 

维保工作常用表格式样 

C.1 前端巡检表表格式样如表C.1 所示。 

表C.1 前端巡检表表格式样 

 

巡检辖区:                    巡检点位：              巡检日期： 

 

项目名称 巡检项目 备注 

检 

查 

情 

况 

杆件整体外观            口正常  口 不正常  

控制箱整体外观          口正常  口 不正常  

电源适配器              口正常  口 不正常  

空气开关                口正常  口 不正常  

防护罩外观              口正常  口 不正常  

摄像机整体外观          口正常  口 不正常  

镜头                    口正常  口 不正常  

云台                    口正常  口 不正常  

设备供电情况            口正常  口 不正常  

线路通畅                口正常  口 不正常  

辅组照明装置            口正常  口 不正常  

摄像机玻璃罩污垢        口正常  口 不正常  

立杆周围环境            口正常  口 不正常  

防雷、接地测量          口正常  口 不正常  

其它                    口正常  口 不正常  

 

抵达时间：                               

离开时间： 

 

是否作为问题点位汇总     口是  口否 

 

 

处理情况 

 

 

 

巡检人： 

 

 

建设/使用单位人员： 
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C.2 后端巡检表表格式样如表C.2 所示。 

表C.2 后端巡检表表格式样 

 

巡检辖区:                        巡检点位：            巡检日期： 

 

项目名称 巡检项目 备注 

检 

查 

情 

况 

温、湿度                口正常  口 不正常  

消防、防雷接地          口正常  口 不正常  

配电系统                口正常  口 不正常  

处理设备                口正常  口 不正常  

视频解码器              口正常  口 不正常  

机房环境                口正常  口 不正常  

显示设备                口正常  口 不正常  

控制设备                口正常  口 不正常  

网络设备                口正常  口 不正常  

记录设备                口正常  口 不正常  

软件运行状态            口正常  口 不正常  

软件版本更新            口正常  口 不正常  

主要设备配置参数备份    口正常  口 不正常  

其它                    口正常  口 不正常  

 

抵达时间：                                

离开时间： 

 

是否作为问题点位汇总     口是  口否 

 

 

 

 

处理情况 

 

 

 

 

 

 

巡检人： 

 

 

 

 

建设/使用单位人员： 
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C.3 传输巡检表表格式样如表C.3 所示。 

表C.3 传输巡检表表格式样 

 

巡检辖区:                      巡检点位：            巡检日期： 

 

项目名称 巡检项目 备注 

检 

查 

情 

况 

网线                    口正常  口 不正常  

视频线                  口正常  口 不正常  

控制线                  口正常  口 不正常  

电源线                  口正常  口 不正常  

光纤                    口正常  口 不正常  

标识、标示              口正常  口 不正常  

通信设备                口正常  口 不正常  

线路带宽                口正常  口 不正常  

线缆测试                口正常  口 不正常  

无线设备                口正常  口 不正常  

人井手孔                口正常  口 不正常  

其它                    口正常  口 不正常  

 

抵达时间：                                

离开时间： 

 

是否作为问题点位汇总     口是  口否 

 

 

 

 

 

处理情况 

 

 

 

 

 

 

 

巡检人： 

 

 

建设/使用单位人员： 
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C.4 维修记录表格式样如表C.4 所示。 

表C.4 维修记录表格式样 

 

 

报修单位  

报修人员  

报修时间  

修复时间  

故障地点  

 

故障描述 

 

 

 

 

处理情况 

 

 

 

 

故障处理人员： 

 

建设/使用单位人员： 

_________________________________ 


